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Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 135 W E40 NW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych lampy LED
AluCorn 135 W E40 NW

Kod produktu - SKU | P 0] n Tc Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] [-]
AluCorn 135 W E40 NW AC4135NW 126,86 | 17200 136 4100 | 0,97

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

N — skuteczno$¢ $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspodtezynnik mocy | - |
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Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 135 W E40 CW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych lampy LED
AluCorn 135 W E40 CW

Kod produktu - SKU | P D n Te Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] |[[-]
AluCorn 135 W E40 CW AC4135CW 126,60 | 17400 137 6350 | 0,96

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

N — skutecznos¢ $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspdtezynnik mocy [ - ]
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 113 W E40 NW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych lampy LED
AluCorn 113 W E40 NW

Kod produktu - SKU | P D n Ic Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] |[-]
AluCorn 113 W E40 NW AC4113NW 108,67 | 14160 130 4050 | 0,95

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

N — skuteczno$¢ §wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspdtczynnik mocy | - |
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 113 W E40 CW
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Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych lampy LED
AluCorn 113 W E40 CW

Kod produktu - SKU | P D n Tc Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] [[-]
AluCorn 113 W E40 CW AC4113CW 108,70 | 14480 133 6200 | 0,95

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skuteczno$¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspoétezynnik mocy [ - ]
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 86 W E40 NW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych lampy LED
AluCorn 86 W E40 NW

Kod produktu - SKU | P 0] n Tc Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] [-]
AluCorn 86 W E40 NW AC486NW 79,90 | 10627 133 4050 0,94

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skutecznos¢ $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspdtezynnik mocy [ - ]
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i éwietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 86 W E40 CW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych lampy LED
AluCorn 86 W E40 CW

Kod produktu - SKU | P 0] n Tc Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] [-]
AluCorn 86 W E40 CW AC486CW 79,70 | 10720 135 6350 0,93

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

N — skuteczno$¢ $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspdtczynnik mocy [ - ]
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Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i swietlnych wykonane w

Warszawa, dn. 30.04.2018

Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 66 W E40 WW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych lampy LED
AluCorn 66 W E40 WW

Kod produktu - SKU | P 0] n Tc Cos ¢
Typ lampy LED (W] | [Im] [lm/W] | [K] [-]
AluCorn 66 W E40 WW AC466WW 61,75 | 7960 129 3000 0,96
Oznaczenia w tabeli :
P —moc [W]
® — strumien $wietlny [Im]
N — skutecznos¢ $wietlna [Im/W]
Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspdtczynnik mocy [ - ]
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametrow elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 66 W E40 NW

]
£
90200
0800
%

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych lampy LED

AluCorn 66 W E40 NW

Kod produktu - SKU | P 0] n Te Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [lm/W] | [K] [-]
AluCorn 66 W E40 NW AC466NW 61,80 | 8208 133 4350 0,92

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

N — skutecznos¢ $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspdtczynnik mocy | - ]
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 66 W E40 CW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i Swietlnych lampy LED
AluCorn 66 W E40 CW

Kod produktu - SKU | P 0] n zc Cos ¢
Typ lampy LED W] |[im] |[m/W] |[K] |[-]
AluCorn 66 W E40 CW AC466CW 61,90 | 8400 136 6200 0,97

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

N — skuteczno$¢ $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspodtczynnik mocy | - |
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Pomiary podstawowych parametrow elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zaktadzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 44 W E27 WW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i Swietlnych lampy LED
AluCorn 44 W E27 WW

Kod produktu - SKU | P (0] n Tc Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] [-]
AluCorn 44 W E27 WW AC744WW 41,93 | 5367 128 3250 0,98

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skutecznos¢ $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspodtezynnik mocy | - |
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 44 W E27 NW
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Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych lampy LED
AluCorn 44 W E27 NW

Kod produktu - SKU | P D n Te Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] [-]
AluCorn 22 W E27 NW AC744NW 41,90 | 5489 131 4120 0,97

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

M — skutecznos¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotezynnik mocy [ - ]
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zaktadzie Techniki Swietlnej, Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 33 W E27 WW
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Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych lampy LED
AluCorn 33 W E27 WW

Kod produktu - SKU | P (0] n Tc Cos ¢
Typ lampy LED (W] | [Im] [Im/W] | [K] (=]
AluCorn 33W E27 WW AC733WW-75MM 33,27 | 3868 116 3150 0,96
Oznaczenia w tabeli :
P —moc [W]
® — strumien $wietlny [Im]
N — skutecznosé swietlna [Im/W]
Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K |
Cos ¢ - wspdtezynnik mocy [ - ]
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cznych i $wietlnych wykonane w

Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 33 W E27 NW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych lampy LED
AluCorn 33 W E27 NW

Kod produktu - SKU | P (0] n Tc Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] [-]
AluCorn 33W E27 NW AC733NW-75MM 31,40 | 3680 117 4400 0,96

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skuteczno$¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotezynnik mocy [ - ]
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Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 33 W E27 CW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i Swietlnych lampy LED

AluCorn 33 W E27 CW

Kod produktu - SKU | P D n Te Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [lm/W] | [K] [-]
AluCorn 33W E27 CW AC733CW-75MM 31,50 | 3760 119 6350 0,96

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

N — skutecznos¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotezynnik mocy [ - ]
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Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 22 W E27 NW
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Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych lampy LED
AluCorn 22 W E27 NW

Kod produktu - SKU | P 0] n Tc Cos ¢
Typ lampy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] [-]
AluCorn 22 W E27 NW AC720NW-73MM 22.30 | 3050 136 4300 0,95
Oznaczenia w tabeli :
P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

N — skutecznos¢ $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotezynnik mocy [ - |

Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Kierownik Zaktadu Techniki Swietlnej

dr hab. inz. Sylwester Robak, prof. PW dr hab. inz. Piotr Pracki /4/
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B nstytut Elektroenergetyki
B rPolitechnika Warszawska

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w

Warszawa, dn. 30.04.2018

Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Lampa LED AluCorn 22 W E27 CW

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych lampy LED
AluCorn 22 W E27 CW

Kod produktu - SKU | P 0} n T Cos ¢
Typ lampy LED (W] | [Im] [lm/W] | [K] [-]
AluCorn 22 W E27 CW ACT720CW-73MM 22.90 | 3160 138 6450 0,95

Oznaczenia w tabeli :
P —moc [W]
® — strumien $wietlny [Im]

N — skutecznos¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]

Cos ¢ - wspdtezynnik mocy [ - ]
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