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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Oprawa LED Linear Light 250 W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i $wietlnych oprawy LED
Linear Light 250 W

Kod produktu - SKU | P 0] n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] [[-]
LED Linear Light 250W HBL250NW 254,20 | 31100 | 122 3850 | 0,99

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

N — skuteczno$¢ $wietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspolezynnik mocy [ - ]

Dyrektor Instyﬂ%zxergetyki Kierownik Zakladu Techniki Swietlnej

dr hab. inz. Sylwester Robak, prof. PW dr hab. inz. Piotr Pracki /
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i swietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Oprawa LED Linear Light 200 W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i Swietlnych oprawy LED Linear Light

100 W
Kod produktu - SKU | P D n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED (W] [Im] (/W] | [K] [[-]
LED Linear Light 200W HBL200NW 206,37 | 24700 120 3950 | 0,99
Oznaczenia w tabeli :
P —moc [W]
@ — strumien $wietlny [Im]
N — skutecznos$¢ swietlna [Im/W]
Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotczynnik mocy [ -]
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Kierownik Zaktadu Techniki Swietlnej

dr hab. inz. Sylwester Robak, prof. PW dr hab. inz. Piotr Pracki M
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametrow elektrycznych i $wietlnych wykonane w
Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Oprawa LED Linear Light 150 W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych oprawy LED
Linear Light 150 W

Kod produktu - SKU | P (0] n Te Cos ¢
Typ oprawy LED (W] [Im] (/W] | [K] |[-]
LED Linear Light 150W HBL150NW 153,97 | 18500 120 3850 | 0,99

Oznaczenia w tabeli :

P —moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skutecznos$¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotczynnik mocy | - ]

dr hab. inz. Sylwester Robak, prof. PW dr hab. inz. Piotr Pracki //
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Pomiary podstawowych parametréw elektrycznych i swietlnych wykonane w
Zaktadzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Oprawa LED Linear Light 100 W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i Swietlnych oprawy LED Linear Light

100 W
Kod produktu - SKU | P 0] n Te Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] [lm/W] | [K] [[-]
LED Linear Light 100W HBL10ONW 102,3 12300 | 120 3960 | 0,99

Oznaczenia w tabeli :

P — moc [W]

® — strumien $wietlny [Im]

n — skutecznos¢ swietlna [Im/W]

Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotezynnik mocy [ - ]

Dyrektor Insty#ttuE]ektroenergetyki Kierownik Zaktadu Techniki Swietlnej

dr hab. inz. Sylwester Robak, prof. PW dr hab. inz. Piotr Pracki
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Warszawa, dn. 30.04.2018

Zakladzie Techniki Swietlnej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

Oprawa LED Linear Light 50 W

Tabela 1. Wyniki pomiaréw podstawowych parametréw elektrycznych i §wietlnych oprawy LED

Linear Light 50 W
Kod produktu - SKU | P 0] n Tc Cos ¢
Typ oprawy LED [W] [Im] [Im/W] | [K] [-]
LED Linear Light 50 W HBL50NW 48,20 5820 121 4000 | 0,99

Oznaczenia w tabeli :
P — moc [W]
@ — strumien $wietlny [Im]

N — skutecznosé swietlna [Im/W]
Tc — temperatura barwowa najblizsza [ K ]
Cos ¢ - wspotczynnik mocy [ - ]

Dyrektor Instytuﬂ;%grgetyki
dr hab. inz. Sylwester Robak, prof. PW

Kierownik Zaktadu Techniki Swietlnej

dr hab. inz. Piotr Pracki / M [
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